招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
	序号
	标项内容
	数量
	单位
	预算（万元）

	[bookmark: B11_序号]1
	电池
	48
	节
	3.8


招标需求

一、概   述
本次招标采购电池，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、设备需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	目的地

	1
	电池
	48
	合同签订后10天内到货
	温州市中医院

	2
	技术资料
	全套
	
	

	3
	投标商须提供的其他资料
	
	



三、技术规格及配置
一、胶体蓄电池技术要求
1）	设计寿命等于或大于10年，单节电池重量不低于30KG；
2）	48节12V/100AH免维护铅酸蓄电池；
3）	内阻（毫欧）小于或等于2.5；
4）	符合IEC707标准FVO级阻燃ABS塑料外壳
5）	VRLA AGM电池技术和内部气体再复合效率达99%；
6）	螺母式端子，以保正最大导电性，防泄露端子密封端子设计；
7）	每个电池配备单向安全阀
8）	每月自放电（20摄氏度）小于2%，允许6个月贮存时间；
二、使用要求
    由1台UPS控制器使用，电池分3大组每组16节，合计48节。
三、其它配套设备技术要求
电池连接线、接线所需辅材、3个电池小组所用两相电源开关、3个电池大组所用两相电源总开关等。
由供应商负责提供电池和其他配套设备，负责送货到使用现场，负责电池组的更换安装和连接，并确保质量合格，材料费用包含在投标总价中。

四、商务条款
1.	保质期
1.1.	验收合格后保修3年，终身维修。
1.2.	保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。
1.3.	投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。
2.	付款方式
2.1.	付款方式：货到验收合格后1个月内付款。
3.	售后服务
3.1.	售后服务7*24小时即时响应。解决问题、排除故障的速度：在接到电话立即做出有效维修响应，1小时内派工程师到达现场，提供现场支持服务，24小时内排除故障。
3.2 在质保期内供应商必须免费更换出现问题的电池，质保期内一年免费四次上门维护。
3.3.	投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。
4.	安装调试
4.1.	安装地点：温州市中医院
4.2.	安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失
4.3.	双方技术人员使用供应商提供的日置3554数字式电池测试仪抽查5%的电池，检查内阻是否符合提出的要求。抽查合格率在98%以上。
4.4.	安装过程中发生的费用由卖方负责。
4.5.	投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中用户需配合的内容。
5.	交货
5.1.	交货期：合同签订后3天内
5.2.	交货地点：温州市中医院
6.	报价方式
6.1  所有投标价格为到用户人民币价。
7. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。
